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Montage Wandelement 
 
 
1.  Frontplatte demontieren (4x Schnellspannschrauben). 
 Disassemble frontplate. (4x clamping screw). 
 
2. Wandelement gemäß den Bildern 1 – 3 platzieren. 
 Placing wall unit according to figure 1 – 3. 

 
3.  Befestigung des Elementes mittels der beigelegten Schrauben. 
 Fixing the element by using the added srews. 

 

 
 

4 x Bohrung für beiliegende 
Befestigungsschrauben. 

 
4 x pre-drilled holes for added 

screws. 
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4.  Mit Hilfe der Schablone kann der entsprechende Zellenausschnitt 

vorgenommen werden. 
 With help of the template the cut-out can be conducted. 
 

 
GEKN 600, 601, 900, 901, 1200, 1201,   GEKN 2001, 3001 

1500, 1501      
GEKT 501      GEKT 701, 1001, 1201, 1501 
 
Aussparung für Wandeinbauelement  Aussparung für Wandeinbauelement 
430 x 315 [mm]     630 x 540 [mm] 
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