
A3

Diese Unterlage wird nur zu
dem vereinbarten Zweck
übergeben. Ihre Verwendung
für andere Zwecke ist
verboten. Ohne unsere
vorherige schriftliche
Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten
bekanntgegeben noch sonst
verfügbar gemacht werden.
Zuwiderhandlungen ver-
pflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte, insbesondere für
den Fall einer Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-
eintragung, behalten wir uns
vor.
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Projekt

Maßstab

Benennung

Werkstoff

Zust. Datum Name

NameDatum

Änderung

Blatt

Zeichnung Stand

Teile-Nr. / Rev.

Allgemeintoleranz

DIN ISO 2768-m

 DIN 6935

Bearb.

Geprüft

Norm

.

Druckdatum 08.03.2022

Material

Verwendung 230/400 V Aggregate

Anschluss Aggregate R290dfem08.03.2022

1 / 2

VIESSMANN KÜHLSYSTEME GMBH
DR.-VIESSMANN-STRAßE 1 | 95030 HOF/SAALE

Achtung:
Elementaufteilung

als Vorschlag, 
kann zum Auftrag

abweichen!

Falls in dieser Zeichnung nicht anders
beschrieben, haben die Montage- und
Betriebsanleitung (5777744) sowie die
technische Beschreibung (5777873)
der Kühlzelle Gültigkeit und sind zu
beachten!

-

 

Spannungsversorgung Gebäudeseitig/ Powersupply  Building

7944260/
Konvertierung VI Anschluss 
Türstockmodul/
Conversion Box Door
contact switch

Abzweigdose Tür/Licht/
junction box door/light

Kühlzelle/Cooldroom

7244632/
 Master-Slave 
Verbindungskabel Aggregat/
Master-Slave 
connection cable unit

Türkontaktkabel Aggregat (Master)/
Door switch cable unit (Master)

7069566 - 7069570/
Anschlusskabel Viessmann 
Kühlzelle 4 poliger Stecker/
Cable for Viessmann coldroom
4 pin connector

Kälteaggregat 1 (Master )/
Refrigeration unit 1 (Master)

Komponenten werden für
jedes zusätzliche Aggregat
pro Kühlraum benötigt/
components are required for
each additional refrigeration 
unit per coldroom

Tür/Door

Konzept mit 400 V Aggregaten/ concept with 400 V refrig. units

Hauptkomponenten/Maincomponents

Optionale Komponenten/Optional components

Erklärung/Description

Kälteaggregat 2 (Slave)/
Refrigeration unit 2 (Slave)

Abzweigdose mit Klemmen zur Verbindung von 
Master/Slave Kabel/
junction box with clamps for
Master/Slave cable

Legende/Legend

400 V  CEE 16 A Steckdose/
400 V  CEE 16 A plug socket

400 V  CEE 16 A Steckdose/
400 V  CEE 16 A plug socket

Schuko 230V Steckdose/
Schuko 230V plug socket



A3

Diese Unterlage wird nur zu
dem vereinbarten Zweck
übergeben. Ihre Verwendung
für andere Zwecke ist
verboten. Ohne unsere
vorherige schriftliche
Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten
bekanntgegeben noch sonst
verfügbar gemacht werden.
Zuwiderhandlungen ver-
pflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte, insbesondere für
den Fall einer Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-
eintragung, behalten wir uns
vor.
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DIN ISO 2768-m

 DIN 6935
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Druckdatum 08.03.2022

Material

Verwendung 230/400 V Aggregate

Anschluss Aggregate R290dfem08.03.2022

2 / 2

VIESSMANN KÜHLSYSTEME GMBH
DR.-VIESSMANN-STRAßE 1 | 95030 HOF/SAALE

Achtung:
Elementaufteilung

als Vorschlag, 
kann zum Auftrag

abweichen!

Falls in dieser Zeichnung nicht anders
beschrieben, haben die Montage- und
Betriebsanleitung (5777744) sowie die
technische Beschreibung (5777873)
der Kühlzelle Gültigkeit und sind zu
beachten!

-

 

Spannungsversorgung Gebäudeseitig/ Powersupply  Building

7944260/
Konvertierung VI Anschluss 
Türstockmodul/
Conversion Box Door
contact switch

Abzweigdose Tür/Licht/
junction box door/light

Kühlzelle/Cooldroom

7244632/
 Master-Slave 
Verbindungskabel Aggregat/
Master-Slave 
connection cable unit

Türkontaktkabel Aggregat (Master)/
Door switch cable unit (Master)

7069566 - 7069570/
Anschlusskabel Viessmann 
Kühlzelle 4 poliger Stecker/
Cable for Viessmann coldroom
4 pin connector

Kälteaggregat 1 (Master )/
Refrigeration unit 1 (Master)

Komponenten werden für
jedes zusätzliche Aggregat
pro Kühlraum benötigt/
components are required for
each additional refrigeration 
unit per coldroom

Tür/Door

Konzept mit 230 V Aggregaten/ concept with 230 V refrig. units

Hauptkomponenten/Maincomponents

Optionale Komponenten/Optional components

Erklärung/Description

Kälteaggregat 2 (Slave)/
Refrigeration unit 2 (Slave)

Abzweigdose mit Klemmen zur Verbindung von 
Master/Slave Kabel/
junction box with clamps for
Master/Slave cable

Legende/Legend

230 V  CEE 16 A Steckdose/
230 V  CEE 16 A plug socket

230 V  CEE 16 A Steckdose/
230 V  CEE 16 A plug socket

Schuko 230V Steckdose/
Schuko 230V plug socket




